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Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 uĘp l pkt.l rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spoĄcia przez lrudzi (Dz. U. z 2017 r,, poz. 2294 ze nn.), w rwiązku z art,lZ ustęp l ustawy

z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U. z2020 r,,

poz.2028) orazart.4 ustęp 1 punkt 1 ustawy zdnia14małca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. Dz.U.

z 202I t., poz. 195) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Łoje w dniu 18.05,20ż7r. na

podstawie wyników badań zamieszczonychw sprawozdaniu z badania wody:

Sprawozdanie zbadńnr 286624I21/SOK z dnia 01.06.2021 r.

Miejsce pobrania: kran w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Dębowa6,19-504 Dubeninki

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gołdapi stwięrdza

prrydatność wody do spoĘcia.

uzasadnienie

Na podstawie badń laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spoĄcia przezludzi pobranej z wodociągu

publiczrrego Łoje w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez OPTIMA Sp, z o.o., Aleja

Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko zbadanej przez Laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,

81-571 Gdynia, stwierdzam, że woda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologiczrrych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A
tabeli l i części C tabela l załącznka nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakościwodyprzezraczonej dospożyciaprzezludzi(Dz.U. z2017r.,poz.2294zenl)
- z zahesie zbadanych parametrów organoleptyczrrych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela ż załącznka nr l do rozporząlzenia Minisfia Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r" w sprawie

jakości wody przeanaczonej do spoĄzcia przezludzi (Dz. U. z2017 r.,poz.2294 ze mt.).

GrłżynaMentel

otrzvmuia do wiadomości:
1. OPTIMA Sp. zo.o., NejaZwycięstwa 6, 19400 Olecko
2. Wójt Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki

W załączeniu:
l. Sprawozdanie z badń ttt 286a4Dl l SOK z dnia 0 1.06.202 l r.
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Protokół poboru próbek nr:. T {SOK/KWIa/5/2OZ1
Data poboru: 18.05.2021
Punkt poboru. miejsce poboru: Gminny Ośrodek Kultury Dubeninki
Temp. poboru próbki: 9,4"C
Stan próbki bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przezKlzysztof Krokos, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

l zqodnie z metodą akredytowaną PN-EN lSO 19458:2007, PN-ISO 5q§]-!?91]{q

Data przyjęcia próbki: 2021 -05_1 8

Data zakończenia badań
(data wykonania działalności laboratoryjnej):

202 1 -06-01

Data UtWoźenia sprawozdania: 2021 -06-01

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
z9odny/niezgodny

* Liczba bakterii z qruov coli')2) PN-EN lso 9308-1 :2014-'l 2+ A1:2017 -04 jtk/l00 ml 0 0 zqodny
* Liczba Enterokoków kałowych1)2) PN-EN lSO 7899-2:ż004 itk/l00 ml 0 0 zqodny
* Liczba Escherichia coli')Ż) PN-EN lSo 9308-1 :20'14-1 2+ Al:Z017 -04 jtk/]00 ml 0 0 zqodnv
* Ogólna liczba mikroorganizmów w
220C po 7żhLJz|

PN-EN lso 6222:,ż004 jtk/ml nie wykryto

* smak1)2) PB-201 wvd. l z dn. 01.02.2013 r akceptowalny akceptowalny zqodny
* /apach,,,, PB-20'| wyd, l z dn. 01.02.20'13 r, akceptowalnV akceptowalny zqodny

* Barwar)2)3)
PN-EN lso 7887''2012 Metoda c, PN-EN lso
7887:2012/ Ap1:2015

mgll Pt 5t1

Akceptowalna
przez

konsurnentów i

bez
nieprawidłovrrych

zmian,

* Mętność1)2)3) PN-EN lSO 7027-1:2016-09 NTU 0,23 t 0,07

Akceptowalna
pżez

konsumentów i

nleprawidłowych
zmian. Zalecany
zakres wartości

do 1,0

* pH1)2) PN-EN l5O 1a523:ZOlZ 7,9 ! 0,1 A(-oĘ zqodny
* Pzewodność elektryczna właściwa')

PN-EN 27888:1999 pS/cm 577 ż 58 < 2500 zgodny

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia zdnia7 9rudnia 2017 r,w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U.2017,

poz. Zż94).

2) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przęz Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w GdYni (decYzja nr 9/?020 z

dnia 31.12.2020).

3) Wartości progowe niezdefiniowane
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Autoryzował: Aleksandra Wiśniewska, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska

Paulina Połosak, Ekspert ds, anal]z, Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Zawierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem etektronicznym)
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Adres laboratoriUm: Gdynia 81 -571, chWaszczyńska 1 80

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeślinie określono inaczej podana roz5zeuona niepewność pomiarU żostała o5zacowana dla współczynnika rozszeuenia k=2 i poziomu ufności 95%,

Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Jeśli nie określono inacze,j podczas stwieldzania ugodności ],s, Hamilton Poland sp. z o.o, stosuje zasadę prcstej akceptacji Wedłu9 Wytycznych lLAC-G8:09/2019-

Nin]ejsze 5praWozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej z9ody J,s, Hamilton Poland Sp, z o,o. odpowiedzialność J.s, Hamilton Poland sp. z o,o, jest ograniczona Wyłącżnie do danych ZaWartych W

jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym spmwozdaniem podlega ogólnym WarUnkom Świadczenia Usług.J.s. Hamilton Poland Sp. z o,o, zamieszczonym na stronie WWW,hamilton.com,pl

'.* Badanie akredytowane; # Badapie wykonane Puez zewnętunego dostawcę strona 1

' J.S. HAM|LTON POIAND Sp. z o.o.

LABORATOR|UM BADAWCZE

ul, Chwaszc4yńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Formulau z dn,20.01,2020
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