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Ocena jakości wody
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Na podstawie $ 21 ustęp I pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

HK.9020.1.2.2022

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294 ze zm.), w związku z art.12 ustęp | ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.

2028) oraz art. 4 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r.,

poz. 195) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Łoje w dniu 25.01.2022 r. na podstawie

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody:

Sprawozdanie z badań LBEŚiŻ/10/2022/ wps/mok/2818PPPPW0024 z dnia 28.01.2022 r., data wpływu: 31.01.2022 r.
Miejsce pobrania: kran w WC Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza
przydatność wody do spożycia.

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu

publicznego Łoje, w ramach urzędowej kontroli jakości wody, zbadanej przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Ełku, Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych Żywności, ul. Toruńska 6a/1,

19-300 Ełk stwierdzam, że woda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A

tabeli 1 i części C tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.)

- z zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).
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W załączeniu:
1. Sprawozdanie z badań LBEŚiŻ/10/2022/ wps/mok/2818PPPPW0022 z dnia 28.01.2022 r.
Otrzymują do wiadomości:
1. OPTIMA Sp.z0.0., Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko
2. Wójt Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Żywności

19-300 Ełk ul. Toruńska 6A/1
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64

NIP 848-11-59-993
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,

sygnatariusza porozumień EA MLAi ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania sprawozdań z bada
Nr akredytacji AB 614
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Ełk, dnia: 28.01.2022 r.
Znak sprawy: LBEŚiŻ.9051.2.10.2022 NOCY= ZLSprawozdanie LBEŚiŻ/ 10 /2022/wps / mok / 2818PPPPW0024 jlacEMRAEE1. Badania wykonano na zlecenie: Higieny Komunalnej PSSE w Gołdapi ŻZNYalninw

zlecenie nr 1G04/5/2022 z dnia 25.01.2022

2. Obiekt badania: próbka wody do spożycia
3 Cel badania: przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie

: 5 wodociąg publiczny Łoje - kran w WC Szkoła Podstawowa4. Mi 'dź i kPSCyoma UgodElna POKOI PrWKY
w Dubeninkach ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki

pobrana dnia: 25.01.2022 godzina 11:20
5. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: przyjęta dnia: 25.01.2022 godzina 13:40
6. Próbka pobrana wg instrukcji |-11/PO-W-03

"Pobieraniei transportowanie próbek wody do spożycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Gołdapi M. Kozłowski

7. Stan próbki zgodnyz instrukcją I-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatności próbek wody przyjmowanych do badań"
8. Warunki transportu: temperatura 4,19C

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki: 10

Fizyczno-chemiczne 25.01.2022 Oznakowanie próbki przez klienta: 2 Goł

Wartości parametrycznoBadana cecha - żj ś + niepewność ki cj Idać wod:PzB
Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania Bier * peep: 4nla 07.12.2017

(Dz.U. 2017 r. poz. 2204)

B: 5
"

+1 Akcoptowalna przez konsumentów
di Nao Śrem PN-EN ISO 7887:2012 mgll Pt i beznieprawidłowych zmian.O PCEOEAMANICZIĄ kir Zalecana wartość do 15 mg/l Pt

Akceptowalna przez konsumentów
Mętność c ż

i bez nieprawidłowych zmian.2
Metoda nefelometryczna

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU p.g.o. (<0,3) + 0,1
Zalecany zakroa

wartości do 1,0 NTU

Zapach N

3 Motoda organoleptyczna GoW - SIROWE sady roślinny ż
Akceplowalna przez konsurnentów

Smak sa si w
i bez nieprawidłowych zmian

Metoda organoleptyczna
b Ja J

4 Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,3 + 0,1 6,5 - 9,5MA DOSONADZZA
tomperatura pomiaru _19,7 *C

5 Przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999 HS/cmyzs 607 t 39 2500

właściwa
temperatura pomiaru 19,8 *C

Motoda konduktometryczna ER rakalcy
Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6.
PzB - pozycja 2 zakresu badań
P.g.o. - poniżej granicy oznaczalności
Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.

N wyniki badań spoza zakresu akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
1

_ niepewność wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartości liczbowych, jako niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufności 95%. Niepewność wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewności związanej z pobieraniem i transportem próbki

Autoryzował(a):



Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 01.06.2021 Strona2/liczba stron 2

Sprawozdanie LBEŚIŻ/ 10 / 2022 / wps / mok / 2818PPPPW0024v

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod próbki:
o WOMikrobiologiczne 25.01.2022 - 28.01.2022 (Oznakowanie próbki przez klienta: (2Goł

=
> j Wartość parametryczna wg Rozp. MZ

PzB eh Dokument odniesienia Pak Wynik badanie
z dnia 07.12.2017 r.każ (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

bez nieprawidłowych zmian
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22*C

ś 55% ;101|etoda płytkowa, posiew wglębny
PN-EN ISO 6222.2004 jtk/1 mi 1

Zjdwoa śię Sp bask ikryoe p rzakiaczzki
100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej cy sieci wodociągowej,

200 AAmi w kurie kotmimonia

Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1.2014-12103
|yjętoca filtracji membranowej PN-EN ISO $308-1-2014-121A1:2017-04| I(K/100 mi e k

Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12104. |otoda ftracji membranowej PN-EN ISO 9308-1.2014-12/A1.2017-04| i(/100 ml o o

Liczba enterokoków kalowych a ;
.108--|gioca nkracj mamtranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

PzB- pozycją z zakresu badań
Jtk - jednostki tworzące kolonie

Autoryzował(a):

Zatwierdził(a): L

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Badań Mikrobiologicznych *

j

mgr Alicja Kaliska
specjalista mikróbiplogii

Laboratorium nie ponosi odpawiedzialności za pobieranie i transportowanie próbki. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej do laboratorium próbki i nie mogą być stosowane do całego
obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epiderniologicznej w Elku sprawozdanie nie moze być powielane inaczej jak tylko w całości


