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Ocena jakości wody
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Na podstawie $ 21 ustęp | pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie j

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294 ze zm.), w związku zart. 12 ustęp I ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028

ze zm.) oraz art. 4 ustęp | punkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r.,

poz. 195 ze zm.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody wodociągu publicznego Żytkiejmy w dniu 18.01.2023 r. na

podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody:

Sprawozdanie z badań LBEŚiŻ/8/2023/ wps/mok/2818PPPPW0025 z dnia 23.01.2023 r.. data wpływu: 24.01.2023r.
Miejsce pobrania: woda podawanana sieć, kran w hydroforni Żytkiejmy, gmina Dubeninki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza
przydatność wody do spożycia.

Uzasadnienie

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu

publicznego Żytkiejmy, w ramach urzędowej kontroli jakości wody, zbadanej przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Ełku, Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych Żywności, ul. Toruńska 6a/l,

19-300 Ełk stwierdzam, że woda:

- w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A

tabeli 1 i części C tabela I załącznika nr I do rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.)

- z zakresie zbadanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym

określonym w części C tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).
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