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DECYZJA

Na podstawie ań. l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z żOż3 r., poz.775 ze zm.), art,4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust.l ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednoliĘ Dz.U. z 2023 r., poz. 33B),

w związkuz:
-art.5ust. 1iart. 12ust. l,ust.5ustawyzdnia7czerwca2001 r.ozbiorowymzaopatrzenil
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 537),

-§3ust. liust.3,§2lust. lpkt3iust.4RozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.wsprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2ż94 zę zm.) oraz załącznika
1 cześć C tabela 1 do ilw Rozporządzenia MinistraZdrowią po przeanalizowaniu wyników kontroli jakości
wody z wodociągu publicznego Ż5,tUleimy przeprowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu
03,08.2023r. na podstawie sprawozdaniazbadań o numerze Łl0l02l2023lż4l4Fw5 z dńa 08.08.2023 r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi

STWIERDZA

warunkową przyd,atność wody do spożycia z wodociągu publicznego Zytkiejmyo gmina
Dubeninki

ze w zglę du na wy stąpienie zanie c zy szczenia mikrobiolo giczne go wody -

ogólna ltczba mikroorganizmów w 22"C po 72h

Woda z wodociagu może być użlrwana do spożycia oraz do celów sanitarno-higienicznvch

po przegotowaniu.

NAKAZUJE

w terminie do 7 września2023 r.

1. Doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego Żytkiejmy, gmina Dubeninki w zakresie
kwestionowanego parametru mikrobiologiocznego do wartości wymaganych w części C tabeli l
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20I'7 r, poz. 2ż94 ze zm.). Poprawę jakości wody
udokumentować wynikami badania wody.

2. Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody
z wodociągu publicznego Żytkiejmy, gmina Dubeninki do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi
w części C tabeli I zńączntka nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przęznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z20I7 r. poz.2294 ze zm.).



3. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach

w korzystaniu z wody.
4. W czasie trwania decyzji informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gołdapi o kolejnych etapach podjętych działańnaprawczych.

UZASADNIENIE

W dniu 03.08.2023 r. przeprowadzono wewnętrzną kontrolę jakości wody pochodzącej z wodociągu

publicznego Żytkiejmy, gmina Dubeninki - punkt poboru - kran w hydroforni wodociągu publicznego

żytUieimy- woda podawana na sieó. Woda zbadanazostałaptzezGBAPolska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65,

03-289 Warszawa, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spoĄcia przezludzi (Dz. U. z2017 r. poz.2294 ze zm.). W pobranej próbce wody

stwierdzono obecnośc - ogólnej liczby mikroorganizmów w żż"C po 72 h - 21 B jtk/ml (sprawozdanie zbadań

numer Łl0l0żl2023l24l4lFMl5 z dnia 08.08.2023 r.) ptzy dopuszczalnej wartości 100 jtVml w wodzie

wprowadzonej do sieci wodociągowej orazZO\jtklml w kranie u konsumenta, określonej w części C tabela 'l

załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożyc ia przez ludzi (Dz. U . z ż0 I7 r. poz, żż9 4 ze zm.).

Pismem z dnia 09.08.2023 r. strona poinformowała o podjęciu środków naprawczych w postaci

przeglądulrządzeń technologicznych, płukania i dezynfekcji technologii obiektu.

W związku z pov,lyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi stwierdza, ze woda

nie odpowiada wymaganiom sanitarnym za:wartym wlw rozporządzeniu i stwierdza warunkową przydatność

wody do spożycia przezludziz wodociągu publicznego Żytkiejmy w terminie do 07.09.2023 r.

W oparciu o § 26 ust.l oraz ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozyciaprzezludzi(Dz.U.z20l7 r.poz.2ż94 zę zm.) Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi przygotował komunikat dla odbiorców wody. Komunikaty

opracowane przez Państwowego Inspektóra Sanitamego są rozpowszechnione przez właściwego wójta

w sposób umożliwiający bezzwłocznę zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru dla którego wydano

komunikat.
Wszystkie substancje, dla których określa się wartości grantczne, gdy występują w większych ilościach

mogą powodować ujemne skutki zdrowotne. ZĘchwzględów przyjęto, że woda do spożycia nie moze zawierać

większych stężeń parametrów, niż dopuszaza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r.
w sprawie j akości wody przeznaczonej do spozyc ia przez ludz|

Bakterie oznaczane w temperaturuę 22oC to z reguĘ naturalne organi:zmy występujące w wodach czy
glebach. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie wówczas są wskaźnikami zanieczyszczęnia organicznego. Są

to organizmy bardzo rozpowszechnione, rozkŁadają martwą materie organiczną, Do najczęściej spotykanych

zalicza się bakterie zrodzaju Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas, Bacillus i wiele innych. Częśó zĘch bakterii

wspomaga proces lzdatniania wody zarówno powierzchniowej jak i podziemnej. Do procesów

technologicznych wspomaganych przez bakterie czy też odbywających się przy ich ldziale zalicza się:

usuwanie azotu amonowego z wody, usuwanie (utlenianie) manganu, żelaza, siarczków z wody podziemnej,

utlenianie materii organicznej do dwutlenku węgla. Bakterie realizujące te procesy rozwijają się głównie na

ściankach hydroforów lub filtrach tworzących tzw. błonę biologiczną. Ale jeśli określone wskaźniki
przedostaną się przez filtr wówczas mogą się rozwijać tam gdzie maja pozywkę - czyli w sieci wodociągowej,

w zbiornikach wody czystej. Stąd tak ważne jest maksymalne uzdatnianie wody wodociągowej - co wpĘwa
bezpośrednio na tzw. stabilnośó biologiczną wody. Podwyzszona liczba tworzących się kolonii w wodzie

przedostając się do sieci wodociągowej może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie konsumentów.

W związku zpowyższym konieczna jest wnikliwa i wielokierunkowa analizażrodłazanieczyszczenia,
wprowadzenie efektywnych działańnaprawczyah celem wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia

Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest zdatru do uzycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów

chorobotwórczych i pasoĄtów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich
. substancji w stęzeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje



agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A
załącznika nr l.

Zgodniezart.5 ustęp l ustawy zdnia7 czerwca200lr. ozbiorowymzaopatrzeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedno|ity Dz. IJ. z 2023 r.. poz.537) przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne, odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą

jakość dostarczanej wody, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzor nad jej jakością (aft,12

ustęp 1) na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta w art. 27 ustęp 1

stanowi, iż w razię stwierdzenia narrrszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą,

że woda pitna jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna dla wszystkich konsumentów jak

najlepszej jakości. W związku powyższym postanowiono jak sentencji.

O wykonaniu nakazu decyzji naleĘ powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Gołdapi.
lJprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonw terminie lub

braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone

w ar1. l a pkt 12 b ustawy z dnia I7 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ekst
j ednolity DzU . z ż022 r., poz. 479 ze zm.).

pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego, ul. Zołnierska 16, 10 - 561 Olsztyn za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Stronie przysługuje również prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Z dniem doręczenia do

PSSE w Gołdapi oświadczenia o zrzeczęniu się odwołania. decyzja staje się ostateczna i jest natychmiast wykonalna, Oświadczenie,

którt, zostakl prau iclIorio złożone .jest tlienarttszltlIlc i Strona nie nltlze go colrlać.

"Nr'ff?§J^"nmRłl*m22-/
mgr lnz. Gra:żyna Mentel

Otrz1,,InLrią :

l. adresat

2. Wójt Gnriny Dubeninki" ul. Deborva 21,19-501DLrbeninki

3. Porł,iatorvy Inspektorat Weterynarii r.r,Gołdapi. ul. rvojska Polskiego 17.Ą. 19-500 Goldap

4. ala


