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Na podstawie § 21 ustep 1 pkt.! rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia Eﬁgrudnia 2017 Fr sprawie jakoscl
wody przeznaczone] do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r,, poz. 2294), w zwigzku z art. 12 ustep 1 pkt.? ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne} ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1261 ze zm.) po
przeprowadzeniu kontroli jakosci wody wodociggu publicznego Loje w dniu 09.01.2018 r., na podstawie wyniku

badan zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody:

Sprawozdanie z badan LBESIZ/5/2018 /wps/mok/2818PPPPW0022 z duia 11.01.2018 r.

Miejsce pobranta: kran w hydroforni Loje

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goidapi stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia.

Tzasadnienie

Na podstawie baden laboratoryjnych prdbki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pebranej z woedociagu

publicznego Loje stwierdzam, ze woda:

- w zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w
zataczniku nr 1A tabela ! i 1C tabela 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakesci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r., poz. 2294);

- z zakresie zbadanych parametrow organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreslonym w zalaczniku nr 1C tabela 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).
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Na podstawie § 21 ustep I pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 crrudma 2017w spraw1e jakosei
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w zwigzku z art, 12 ustep 1 pkt.]1 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej [nspekcji Sanitarnei ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1261) po
przeprowadzeniu kontroli jako$ci wody wodociagu publicznego Zytkiejmy w dniu 09.01.2018 r., na podstawie

wyniku badan zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody:

Sprawozdanie z badan LBESiZ/4/2018 /wps/mok/2818PPPPW0025 z dnia 11.01.2018 .

Miejsce pobrania: kran w hydroforni Zytkiejmy

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goldapi stwierdza

przydatno$é wody do spozycia.

Uzasadnienie

Na podstawie badan laboratoryjnych prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobranej z wodociagu

publicznege Zytkiejmy stwierdzam, ze woda:

- w zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okresionym w
zataczniku nr 1A tabela 1 i 1C tabela | do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r,, poz. 2294);

- z zakresie zbadanych parametrow organoleptycznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreglonym w zataczniku nr 1C tabela 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 1., poz. 2254).




