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Protokół poboru próbek nr:. 3/SOK/KK/17 /08/O2O21
Data poboru: 17.08.2021
Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Żytkiejmy
Temp. poboru próbki: 10.0"C
Stan próbki bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przezKrzysztot Krokos, pracownika ],S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

zqodnie z metodą akredytowaną PN-EN lSo 19458:2007, PN-lSo 5667-5:2017-10

Data przyięcia próbki: 2021-08-17
Data zakończenia badań
(data wykonania działalności laboratorylne1):

2021-08-27

Data utworzenia sprawozdania: 2021-08-27

Paląmetr
zg9dny/niezgodny

Jednostka Wynik KryteriaMetodaRodzaj badania

0 zqodnyitk/100 mI 0* Liczba bakterii z qrupV coli1]2) PN-EN lSO 9308-1 :2014-1 2t A1:2017 -04
0 zgodnyPN_EN |So 7899-2,.2004 itk/lO0 ml 0* Liczba Enterokoków kałowych')2)

0 0 zqodnyP N- EN I SO 93a8-T.201 4 -1Z+ A1:2017 -04 jtk/100 ml* Liczba Escherichia coli')2)

nie wykrytoPN_EN lSo 6222-20a4 ]tk/mI
- Ogólna Iiczba mikroorganizmów w

ZZOC po 7Z\l}ż)
akceptowalny akceptoWalny zqodnyPB-20'1 wvd, l z dn, 01.02,2013 r* Smak1)2)

akceptowal ny akceptowaIny zqodnyPB-20'l wyd, Iz dn, 01,02,20'l3 r, l,apacn, ,

Akceptowalna

konsumentów i

bez
n ieprawidłotłych

zmian.

PN-EN |So 7887:2a12 Metoda c, PN-EN lso
7887,,2a12/Ap1:2015

mg/l Pt 101 1* Barwa1)2)3)

- -TVTU--- < 0,20

Akceptowalna

konsumentów i

bez
nieprawidłowych
zmian. Zalecany
zakres wartości

do'1,0

i NĘinośćTl213} ---- -
PN_EN lso 7 0ż7 -1,.z016-09

zoodnv7,5 ! 0,1 6,5 - 9,5* pH1)2] PN-EN ISo 10523.2a12

zgodnypS/cm 544 + 54 ś 2500
* Pzewodność eIektryczna właściwa1)
ż'1

PN-EN 27888:1 999

') Rozpoządzenie Ministra Zdrowia zdnla7 9rudnia ZO17 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294).

2) Badania wykonano metodami żatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr9/2020z
dnia 31.12.2020),

3) Wartości progowe niezdefiniowane.

KoNlEc sPRAWozDANlA

Autoryzował: Ewelina Kłosowska, Ekspert ds, Analią Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Michał Stankiewicz, Starszy Specjalista ds, AnaIiz, Pracownia Analiz Środowiska
Paulina Połosak, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczeiny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium; Gdynia B1-571, clrwaszczyńska']80

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę strona 1 / 1 Formulau PO-']0/01a wyd, z dn. 20,01,2020

J.S. HAMlLTON POLAND Sp. z o.o,

LABoRATORlUM BADAWcz§
ul, Chwaszczyrlska 18C,8'1-571 Gdynia, tel, +48 58 766 99 00

llI llillllllllllllll|llllll|illlll] l lill llll l ll


